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Corte B-B

(1:100)

Planta 1-1

(1:100)

Corte C-C

(1:100)

Corte D-D

(1:100)

Plano clave

Notas:

- El espesor del sostenimiento y del revestimiento definitivo representado es indicativo y deberá ser

  definido en base a las condiciones del macizo, ver planos específicos.
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