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Notas:

- Para instalaciones eléctricas ver plano 6198.2-P-003

Plano clave

Corte 2-2

Túnel de acceso

(1:50)

Corte 3-3

Zona de tránsito y estacionamiento

(1:50)

Corte 4-4

Túnel de salida

(1:50)

Corte 5-5

Túnel de salida con canal

(1:50)
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