
400 V - 3P+N+T

3200 kW

QGENBT

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

12 kW

QSECO

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

107 kW

QSCLI

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

42 kW

QSTRA

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

5 kW

QCEO18

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

1355 kW

QSVEN

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

42 kW

QSEA

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

90 kW

QCS

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

27 kW

QSL

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

130 kW

QCP

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

18 kW

QLB

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

48 kW

QPP

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

40 kW

Q(A)

Cuadro Eléctrico

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

19 kW

Q(G)

SECTOR GEOFISICA
SECTOR LABORATORIO

SALA TÉCNICA

UPS 2

Pn = 30 kVA

IN = 3 F+N 400 V

OUT = 3F+N 400 V

Autonomia = 60'

UPS 1

Pn = 30 kVA

IN = 3 F+N 400 V

OUT = 3F+N 400 V

Autonomia = 60'

400 V - 3P+N+T

10 kW

QPPP

Cuadro Eléctrico

Cuadro Eléctrico

400 V - 3P+N+T

70 kW

QST

400 V - 3P+N+T

1202 kW

QSVBAT

Cuadro Eléctrico

Q( C) Cuadro eléctrico sala compresor

Q(A) Cuadro eléctrico depósito

Q(D) Cuadro eléctrico sala de instrumento

Q(E) Cuadro eléctrico instrumentos

Q(G) Cuadro eléctrico sala para otros experimentos

Q(H) Cuadro eléctrico sala para sensores de largo periodo

Q(K) Cuadro eléctrico sala para sensores de corto periodo

QCP Cuadro eléctrico caverna principal

QCS Cuadro eléctrico caverna secundaria

QES Cuadro eléctrico escalera

QGEN Cuadro eléctrico general baja tensión

QLB Cuadro eléctrico laboratorio biología

QPP Cuadro eléctrico pozo principal

QSCLI Cuadro eléctrico sala climatización

QSEA Cuadro eléctrico sala experimental adicional

QSECO Cuadro eléctrico sala de emergencia/comedo/oficina

QSL Cuadro eléctrico salas limpias

QSTRA Cuadro eléctrico sala tratamiento retención aguas

QSVEN Cuadro eléctrico sala ventilación

Notas:

- per lo schema di dettaglio rete emergenza, vedere disegno 6198.2-P-103
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