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Notas:

- Bahia de detencion adicional y entrada al Laboratorio, ver plano 6198.1-P-024.

5.88

5.48

Leyenda:
1 Proyecto TAN

[ Modificaciones ANDES

Revestimiento definitivo

Sostenimiento primario

Colector de aguas
del macizo PE @315mm

o 119 U g g

Conductos cables
4xPE @100mm

Ad

40.00

Sostenimiento primario
y revestimiento definitivo

hormigén proyectado
espesor minimo 20 cm

Armario SOS

R,

k—

Camara cables

-y

Corte C-C

(1:100)

Sostenimiento primario
y revestimiento definitivo
hormigon proyectado
espesor minimo 20 cm

o
N

Galibo

Canaleta de desagtie

20 2.68

Solera de hormigon

Conductos cablesAL 2.50 L 20
2 K4l

4xPE @ 100mm

Sostenimiento primario
y revestimiento definitivo
hormigén proyectado
espesor minimo 20 cm

Puerta corrediza

Corte E-E

lsuny al3

o

€ 9|lyD |exod

Plano clave

CLAF
Centro Latinoamericano de Fisica

CLAE Rio de Janeiro, Brasil

@ Lombardi

LABORATORIO SUBTERRANEO ANDES

INGENIERIA BASIC ANT YECTO

) ©
N . . ..
77 Galeria de interconexion peatonal GIP 17
o
P=1% ) <
= et :
[ A 2D 2D AEED AR 40 S 4
8 o
: N
@) N N Canal de escape

L 4

Galeria de i%@he’xi on\peatonal GIP 17

y cana
P

@g\escape

ay cortes

1.54 1.54

Solera de hormigén

AB

40.00

Pozo de bombeo

FECHA DIBUJADO [CONTROLADO| APROBADO

15.05.2019 Be Gub

6198.1-P-023

Formato : 84x60 Escala : 1:100

>|m|O|0




	Fogli e viste
	6198.1-P-023


